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1. Należy sprawdzić, czy istniejący hydrant posiada wąż o wymaganej w projekcie długości (wymienić). 

2. Proponujemy wykonanie hydrantu dla strefy ZL III w wykonywanej ścianie działowej, z uwzględnieniem 
przyszłych modyfikacji związanych z planowanym pomieszczeniem sanitarnym w strefie ZL II. 

3. Planowany podział drzwi przeszklonych EI60 to  140=100+40 (samozamykacz, zamek patentowy z 5 kluczami) 

4. Przy wejściu do pomieszczeń przedszkolnych należy zabudować wyzwalacz do przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu odcinającego dopływ prądu do obiektu szkoły (w holu przy wejściu do oddziału przedszkola). 


